
HASICSKY ZACHRANNY SBOR
HLAVNfHO MESTA PRAHY

Sokolska 62, 12124 Praha 2

Na§e 6.j . : HSAA-13512-5/2020
Vyfizuje: kpt. Ing. Miroslav §omek
Telefon:  950  850 515
E-mail: miroslav.somek@hzspraha.cz

HZSAX00FF95D

Praha,19. fijna 2020
Po6et listtl / Po5et priloh:  5 / 0

PROTOKOL 0 KONTROLE

dodrzovani povimosti stanovenych pfedpisy o pozami ochrane proveden6 podle ustanoveni § 26
odst. 2 pism. b), § 31  odst.1 pism. a), § 35 pism. a) a c) zckona 5.133/1985 Sb., o pozami ochran5,
ve zn6ni pozd5j§ich p¥edpisd, (dalejen „zakon o pozarni ochran5") a § 45 odst.1 pism. b) vyhla§ky
6. 246/2001  Sb., o stanoveni podminek pozami bezpe6nosti a vykonu statniho pozamiho dozoru
(vyhlaska o pozarni prevenci), ve zneni vyhlasky 6.  221/2014  Sb.  (dale jen „vyhla§ka o pozarni
prevenci") a §  1  odst.1  a § 2 zakona 5. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni fad), ve zn5ni zckona
6.183/2017 Sb. (dale jen „kontroln{ fad").

Kontrolni organ:          Hasi6sky zachranny sbor hlavniho m€sta prahy
Sokolska 62,12124 Praha 2

Kontrolovana osoba:   SVJ Machkova 1645, Machkova 1645/8, 149 00 Praha 4 -Chodov
IC)O:  060 08  305

Kontrolujici:

Misto, datum a 6as
fyzick6 kontroly:

Povinna osoba:

Pifizvanf osoba:

kpt. Ing. Miroslav §omek, OEC 744 027

Bytovy dtim, Machkova 1645/8,149 00 Praha 4 -Chodov
dne  13.10.2020, od  10:00 do  11:25  hod.

Csaba Farkas -pfedseda vyboru SVJ (osoba jednajici za kontrolovanou
osobu), (tel: 732 825199, e-mail: svi-machkoval645@,seznam.cz)

Pavla Rycht5iova -mistopfedsedkyn5 vyboru SVJ, (tel: 606 778 676)

Stanislav Kandus (KANFAS) - odbome zptisobila osoba v PO (Z-OZO-
274/2000), samostatn6 podnikajici osoba se sidlem: Hilmarova 678/1,
152 00 Praha 5 -Hlubo6epy, ICO:  13126 687, (tel: 251819 727)

PFedm5tkontroly:     Dodrzovini     povinnosti     stanovenych     pfedpisy     o     pozami     ochran5
ve stanovenem rozsahu -dle bodu 5. 2 Protokolu o kontrole.

Odd6lenl kontrolni 5innosli pro hl. rri.  Prahy,  Legerova  1784/57,120 00 Praha 2 -Nova M6sto
tifedni hodiny pond5l{ a stfeeda 8:00 -I 2:00  a  I 2: 30 -I 7 :00 hod.

tel:950  850  5] 5
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1.   PRtlBEH KONTROLY

1.1.        Zahajenikontroly

Kontrola  byla  zahajena  doru5ehim  oznineni  o  zahajeni  tematick6  kontroly  5.j.  HSAA-13512-
3/2020,  kter6  bylo  kontrolovan6mu  subjektu  doru6eno  prostfednictvim  eesk6  po§ty,  s.  p.  dne
25.9.2020. Povirme osob6 toan Csaba Farkas) byl piedlozen Prdkaz kontrolujiciho (ev. 5. prtlkazu
18-PRE/2018 -kpt. Ing. Miroslav §omek), spolu se Sluzebnim prckazem pfislu§nika Hasi6sk6ho
zachrann6ho sboru ¢esk5 republiky.

1.2.       Udaje o kontrolovan6 osob5

Kontrolovana  osoba  provozuje  5irmost  ve  spole5nych  prostorech  bytov6ho  domu  v  objektu
uni.ist5n6m na adrese: Machkova 1645/8,149 00 Praha 4 -Chodov.

1.2.1.   Zfkladni tidaje o kontrolovan6m subjektu -vyzadan6 podklady:

1.2.1.1.              Kolauda5ni rozhodnuti -pozadovino

1.2.1.2.              Pozarn5 bezpe5nostni Feseni -pozadovino

1.2.1.3.              Plnf moc -nepofadovano

1.2.1.4.              Osv5d5eni odborn6 zpdsobil6 osoby v pozfmi ochran5 -nepozadovino

1.2.1.5.             vypis z obchodnino rejstFiku -statut kontrolovan6 osoby byl ov€fen dle vypisu
z obchodmtho rejstfi'ku na httDs://or.justice.cz ze dne 22.9.2020.

Udaje zde uveden5 potvrdil pan Csaba Farkas -osobajednajici za kontrolovanou osobu.

Prfvni forma spole6nosti: Spole6enstvi vlastniktljednotek.

Statutfrnim orgfnem spole6nosti je:

S£#AAiscE£R-oP#S=::i:tyobp°freudsedavyboru
JANA VAGNEROVA - Glen vyboru

Zpdsob  jednfni:  Za vybor jedna  navenek jeho  pfedseda.  V  dobe  nepfitomnosti  pfedsedy jej
zastupuje mistopfedseda. Jde-1i o pisemn6 privni jednini, kter6 5inf vybor, must byt podepsano
pfedsedou  nebo   vjeho   zastoupeni   mistopfedsedou   a  dal§im   5lenem   vyboru.   Podepisuje-li
pfedseda  spolu  s mistopfedsedou, je  podpis  mistopiedsedy  povazovan  za podpis  dal§iho  6lena
vyboru.

Oddelen{  kontrolnl 6innosti pro hl.  in.  Prahy,  Legerova 1784/57,  I 2() 00  Praha 2 -Nov6 M6sto
di.ednt hodiny pond6l{ a sti:eda 8:00 -I 2:00 a  12 : 30 -I 7 :00 hod.

Iel:950  850  5 I 5
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1.3.       Pouzit6zkratky

PBR - pozarne bezpe6nostni fe§eni,
OZO - odborne zpdsobila osoba,
PO - pozdrni' ochrana,
PBZ -pozatn€ bezpe6nostni zatizeni,

%PH#ie,r_n];±°adn]::i'inikovacestatypu„A"

PHP - pfenosny hasici p¥istroj ,
TPO - technik pozatni ochrany,
NO -nouzov6 osv5tlenf,
PCO -pult centralni ochrany,
NP - nadzemni podlazi,

1.4.       Popis kontrolovan6ho objektu

Jedna se o panelovy dim, ktery rna devet podlazi (1  PP a 8 NP). V nadzemnich podlazich jsou
situovaliy bytov6 jednotky. V podzemnim podlazi se nachazi  sklepy.  Objekt rna jedno  centralni
schodi§te, kterym vede tinikova cesta ven, pies hlavni vchodov5 dvefe, na volne prostranstvi do
ulice. U schodi5t5 je umist5n vytah (vytah neni evakua5ni). Objektje vybaven pozamimi uziv5ry,
vnitinimi hydranty a PHP.
Kontrola byla zam€fena na provozovini 6innosti ve spole6nych prostorech bytov5ho domu.

2.          KONTROLNI ZJISTHNI

Pii  kontrole  dodrzovani  povinnosti  stanovenych pfedpisy  o  pozarni  ochrane,  bylo  na zaklade
pfedlozenych dokladti a fyzickou kontrolou zj i§t5no:

2.1.       Ozna5eni nouzovych (tinikovych) vychodd, sm5rd dniku
§  5  odsl.  I  p{sm.  b)  zdkona o  pozdrn{ ochran6,  §  11  odst.  3  p{sm.  a)  vyhld§ky o pozdrni
prevenci

V dob5 kontroly bylo zkontrolovano  ozna6eni nouzovych (dnikovych) vychodti a sm6rti dniku
na tinikovych cestach. Toto ozna5eni bylo fadn5 provedeno. Kontrola byla provedena v prostoru
centralniho schodi§te a chodeb na jednotlivych podlazich objektu.

V dob5 kontroly bez zjevnych nedostatkfl.

2.2.       Trvale voln5 prflchodn6 komunika5ni prostory, kter6 jsou sou5asti dnikovych cest
§  5  odst.  I  p{sm.  b)  zdkona o pozdrn{ ochran5,  §  11  odst.  3  pism.  b) vyhld§ky  o pozdrni
prevenci.

V dobe kontroly byly zkontrolovany komunika6ni prostory, kter6 jsou sou5asti tinikovych cest.
Tyto  prostory  byly  trvale  volne  prtlchodn5.  Kontrola  byla  provedena  v prostoru  centralniho
schodi§t6 a chodeb najednotlivych podlazich objektu.

V nekterych podlazichj sou na chodbe (na dnikove cest€) osazeny mfize. Za m¥izemi se nachazejf
vzdy 3 bytov6 jednotky. V dob5 kontroly byly v§echny mfize odem6en6. Prostor za mfizemi pied

Odd5leni  kontrolni  6innosti pro hl.  in.  Prahy,  Legerova]784/57,  ]20 00  Praha 2 -Nova M5sto
tifednt hodiny pond6li a stfeda 8:00 -I 2:00 a  12 : 30 -I 7 :00 hod.

tel:950  850  5 I 5
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byty  byl  6isty  bez  jakychkoliv  v5ci,  6i  materialu,  kter6  by  branili  pffpadn6  evakuaci  osob
z j ednotlivych bytti.

V dob6 kontroly bez zjevnych nedostatkd.

2.3.       Dokumentace o za5len5ni do kategorie 5innosti se zity5enym nebo vysokym pozarnim
nebezpe5im, obsah, spravnost za6len5ni a zpdsob jejiho vedeni
§  15  odst.  1  zdkona o pozdrn{ ochran5,  § 28 a § 40 vyhld§ky o pozdrn{ prevenci.

V dobe kontroly nebyla pfedlozena dokumentace o za6len5ni provozovanych 6innosti podle miry
pozamiho nebezpe5f ve smyslu ustanoveni § 4 zakona o pozarni ochrane.
Dle informaci, kter6 pii kontrole sd€lil pan Csaba Farkas -osobajednajici za kontrolovanou osobu,
je provozovana 5innost ve spole5nych prostorech bytov6ho domu, za6lenena do kategorie 5innosti
bez zvy§en6ho pozamiho nebezpe5i.
Tato skute6nost neni v rozporu s dostupdymi informacemi o objektu.

V objektu nej sou provozoviny jine 6innosti vykazujici znaky rozhodn6 pro pfifazeni charakteristik
pro zvy§en5 pozarni nebezpe6i, nebo vysok6 pozarni nebezpe6i.

V dob5 kontroly bez zjevnych nedostatkd.

2.4.       Umist5ni a pFistupnost pFenosnych hasicich pFistrojd
§  5  odst.  I  p{sm.  b)  zdkona o pozdrn{ ochran6,  §  3  odst.  2 vyhld5ky o pozdrn{ prevenci.

Pi`i namatkov6 fyzick5 kontrole proveden6 v chodb5 u vytahu v  1., 3.  a 5. NP bylo zji§teno, Ze
kontrolovan6 PHP jsou umist5ny tak, Ze jsou snadno viditeln6 a voln5 pfistupn5.

V dob5 kontroly bez zjevnych nedostatkfl.

2.5.       Namatkovfi kontrola

V dob5 kontroly byla provedena namatkova kontrola.

2.5.1.   Kontrola dokumentace vztahujici se k instalovanym mfizim na chodb5 objektu

Na zaklad5 podn6tu pfijat5ho dne 2.9.2020 byla provedena kontrola dokumentace vztahujici se
k instalovanym mfizim na chodbach objektu na nekterych podlazich. V dobe kontroly bylo zji§-
teno,  Ze  neexistuje  dokumentace,  ktera by prokazovala,  Ze  instalovan6  mfize  byly  schvaleny
k uzivani mistne pfislu§nym stavebnim tifadem. Pfi kontrole nebylo pfedlozeno kolauda6ni roz-
hodnuti nebo kolauda6ni souhlas stavby na instalaci m¥izi. Dale nebylo pfedlozeno PBR stavby

Oddelen[ konlrolnl 6innosti I)ro hl.  in.  Prahy,  Legerova 1784/57,  I 20 00  Praha 2 -Nov6 M6sto
tiFednl hodiny pond5ll a sti;eda 8:00 -I 2 :00  a  I 2:30 -I 7 :00 hod.

tel..950  850  515
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(dtlm byl kolaudovan 28.02.1979 pod 6j.138,345/79-vyst/Dk/Ra). Na zaklad6 zji§tenych sku-
te6nosti v souladu s ustanovenim § 25 odst. 4 kontrolniho fadu! bude podnet tykajici se zhotoveni
mfizi na chodbach bytov6ho domu postoupen mistn€ pfislu§rl6mu stavebnimu rifadu k dal§imu

I

pro§etfeni.

Vzhledem k vy§e uveden6mu nebylo mozn6 kontrolni bod

3.   SHLEDANA PORU§ENf z

Pfi kontrole nebyly zji§teny Zadn5 nedostatky ve vy§e

4.   POSLEDNI KONTROLNI

Kontrola byla na miste  ukon6ena dne  13.10.2020  v  11:25  h
o kontrolnich  zji§tenich  (posledni  kontrolnf  tikon)  kontrol(
subjekt se kontroly zti5astnil pan Csaba Farkas (osobajednaj

5.   POUCENf

vyhodnotit.

KONA

kontrolnich bodech.

KON

in podinim pfedb5Zn6 informace
n6mu  subjektu.  Za kontrolovany
za kontrolovanou osobu).

Proti vy§e uvedenym kontrolnim zji§t6nim mdze podle §  13 kontrolniho i`adu podat kontrolovana
osoba do 15 dnti od doru5eni tohoto protokolu o kontrole pise
+ze podatu Hasi5sk6ho zdchrann6ho sboru hlavnlho m6sta P
ID datov6 schranky: /.un9¢¢Cy..

Protokol byl vyhotoven a odeslin prostfednictvim Cesk6 po

n6 a zdtivodn5n5 ninitky. Namitky
ahy, Sokolskd 62,12124, Praha 2,

s. p. doporu6enym dopisem s
dodejkou na adresu sidla kontrolovan5 osoby dne  19. ffjna 2020.

49

Rozd6lovnik
1. HZS hl. in. Prahy, Sokolska 62,12124   Praha 2 (IDDS: jm
2.  SVJ Machkova 1645, Machkova 1645/8,149 00 Praha 4 -

M.,riQ
(otisk diedniho razitka)

kpt. Ing. Miroslav §omek v.r.
kontrolni 6innost
vrchni komisal

aa6j)
hodov, (IDDS: 6b5sxun)

Odd5leni hontroln{ 5innosti pro hl. in.  Praky,  Legeroval784/57,  I 20 00  Praha 2 -Nov6 M6sto
drednl hodiriy pond6li a stFeda 8:00 -12:00  a  12 : 30 -I 7 :00 hod.

lei:950  850  5] 5


